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0gdlna wiedza z zakresu ochrony przeciwpozarowej, analizy pozaréw, parametréw pozarowych materiatéw palnych.

Przedmiot ma przygotowac studentéw do oceny technicznego sposobu zabezpieczenia obiektéw budowlanych, wyboru
najbardziej optymalnego sposobu zabezpieczenia i wykonania projektu zabezpieczenia wybranego obiektu budowlanego.
Ponadto, zapozna¢ z rozwigzaniami technicznymi wybranych systeméw zabezpieczen.

Wyktady ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point w celu dostarczenia wiedzy okreslonej efektami
ksztatcenia.

Studiowanie i analiza dostepnych Zrddet literaturowych. Praca nad projektami wykonawczymi w zakresie systemu
sygnalizacji pozarowej oraz statego urzadzenia gasniczego tryskaczowego w oparciu o wybrane standardy projektowania.

1. Ciszewski J., Wstep do automatycznych systemdw sygnalizacji pozarowej, Firex, J6zeféw, 1996 2. Mizielinski B., Systemy
oddymiania budynkdéw - wentylacja, WNT, 1999 3. Kubicki G., Mizielinski B., Wentylacja pozarowa. Oddymianie, WNT, 2013.
4. Orzechowski Z., Prywer J., Mechanika ptynéw w inzynierii Srodowiska., WNT, Warszawa, 2001 5. Wnek W., Wptyw
wentylacji mechanicznej na sposéb wykrywania pozaru, Rynek Instalacyjny, Nr 9, 2004 6. Wnek W., Kubica P., Nietypowe
przypadki detekcji pozaru, Przeglad Pozarniczy, 6/2004 7. Systemy sygnalizacji pozarowej, Ogélnopolskie warsztaty
ZACISZE, wyd. Zaktad Urzgdzen Dozymetrycznych POLON-ALFA, Bydgoszcz, 1996-2012 8. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z p6Zn. zm.), 9. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.), 10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002r z péz. zmianami) 11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca 2010r (Dz. U. Nr 109, poz.
719) 12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje
paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie z dnia
21.11.2005r (Dz.U. Nr 243, poz. 2063), 13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.), 14.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci telekomunikacyjnych
urzadzen koncowych przeznaczonych do dotgczenia do zakohczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi
wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. 2004, nr 73, poz. 659, z pdzn. zm.) 15. Materiaty do ¢wiczen laboratoryjnych
udostepnione na stronie internetowej Zaktadu TSZ. 16. VdS 4001:2010, Projektowanie urzadzen tryskaczowych. 17.
Wytyczne SITP w zakresie projektowania systeméw sygnalizacji pozarowe;.

1. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie. 2. PKN-CEN/TS 54 -14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (31.03.2006r). 3. PN-EN 60849:2001
Dzwiekowe systemy ostrzegawcze 4. VdS CEA 4001pl: 2008-11(03) Instalacje tryskaczowe. Projektowanie i instalowanie. 5.
PN-EN 12845 State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja
6. NFPA13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 7. VdS 2380:2002-06 (01) Urzadzenia gasnicze na gazy
obojetne nie skroplone. Projektowanie i instalowanie 8. VdS 2381:2002-06 (02) Urzgdzenia gasnicze na chlorowcopochodne
weglowodordw. Projektowanie i instalowanie 9. VdS 2496:1996-12 Sterowanie urzagdzeniami gasniczymi 10. PN-
M-51250/01:1993 State urzadzenia gasnicze. Urzadzenia na dwutlenek wegla. Zasady projektowania i instalowania 11.
Szymanski T., Wasiluk W., Systemy wentylacji przemystowej, wyd. Politechnika Gdanska, Gdansk, 2000 12. Szymanski T.,
Wasiluk W., Wentylacja uzytkowa. Poradnik., IPPU MASTA, Gdanhsk 1999




tresci

Podstawowe pojecia z zakresu sterowania i regulacji. Wptyw zabezpieczen przeciwpozarowych na warunki
techniczne obiektéw. Organizacja alarmowania

Klasyfikacja i ogdlne zasady doboru systeméw zabezpieczeh. Systemy sygnalizacji zagrozen - struktura,
wiasnosci funkcjonalne

Detektory zjawisk charakterystycznych pozaru. Budowa i zasada dziatania czujek pozarowych dymu, ciepfta,
ptomienia i gazu. Reczne ostrzegacze pozarowe. DZwiekowe systemy ostrzegawcze

Klasyfikacja urzadzen gasniczych i zabezpieczajgcych. Wymagania i warunki bezpieczenstwa stawiane
urzadzeniom gasniczym.

Budowa i zasada dziatania instalacji gasniczych wodnych, gazowych, aerozolowych, proszkowych i pianowych.
Odbiory, konserwacja i uzytkowanie systemoéw zabezpieczen.

Systemy odprowadzania dymu i ciepta z obiektéw przemystowych i uzytecznosci publiczne;.

Monitoring obiektu. Zintegrowane systemy nadzoru nad bezpieczenstwem funkcjonowania obiektéw, obszaréw i
infrastruktury krytycznej (przemystowe i uzytecznosci publicznej).

Systemy monitoringu i technicznych zabezpieczen infrastruktury krytycznej. Wptyw obecnosci systeméw
zabezpieczeh na prowadzenie akcji ratowniczej w obiektach.
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wstepne gdlna wiedza z zakresu ochrony przeciwpozarowej, analizy pozaréw, parametréw pozarowych materiatéw palnych.
Przedmiot ma przygotowac studentéw do oceny technicznego sposobu zabezpieczenia obiektéw budowlanych, wyboru

cele najbardziej optymalnego sposobu zabezpieczenia i wykonania projektu zabezpieczenia wybranego obiektu budowlanego.
Ponadto, zapozna¢ z rozwigzaniami technicznymi wybranych systeméw zabezpieczen.

metody Cwiczenia projektowe polegajace na przygotowaniu w grupach dwéch projektéw wykonawczych w zakresie systemu

praca wtasna

sygnalizacji pozarowej oraz statego urzadzenia gasniczego tryskaczowego w wybranym obiekcie budowlanym.

Studiowanie i analiza dostepnych Zrddet literaturowych. Praca nad projektami wykonawczymi w zakresie systemu
sygnalizacji pozarowej oraz statego urzadzenia gasniczego tryskaczowego w oparciu o wybrane standardy projektowania.

1. Ciszewski J., Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej, Firex, J6zeféw, 1996 2. Mizielinski B.,
Systemy oddymiania budynkéw - wentylacja, WNT, 1999 3. Kubicki G., Mizielinski B., Wentylacja pozarowa. Oddymianie,
WNT, 2013. 4. Orzechowski Z., Prywer J., Mechanika ptynéw w inzynierii srodowiska., WNT, Warszawa, 2001 5. Wnek W.,
Wptyw wentylacji mechanicznej na sposéb wykrywania pozaru, Rynek Instalacyjny, Nr 9, 2004 6. Wnek W., Kubica P.,
Nietypowe przypadki detekcji pozaru, Przeglad Pozarniczy, 6/2004 7. Systemy sygnalizacji pozarowej, Ogdlnopolskie
warsztaty ZACISZE, wyd. Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych POLON-ALFA, Bydgoszcz, 1996-2012 8. Ustawa z dnia
24.08.1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z p6zn. zm.), 9. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdZn. zm.), 10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U.

literatura
podst.

Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r z péZ. zmianami) 11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca 2010r (Dz. U. Nr
109, poz. 719) 12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
z dnia 21.11.2005r (Dz.U. Nr 243, poz. 2063), 13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z
p6zn. zm.), 14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
telekomunikacyjnych urzadzen kofhcowych przeznaczonych do dotgczenia do zakohczen sieci publicznej i urzadzen
radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. 2004, nr 73, poz. 659, z pdzn. zm.) 15. Materiaty do
¢wiczen laboratoryjnych udostepnione na stronie internetowej Zaktadu TSZ. 16. VdS 4001:2010, Projektowanie urzadzen

tryskaczowych. 17. Wytyczne SITP w zakresie projektowania systemdéw sygnalizacji pozarowej.

1. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie. 2. PKN-CEN/TS 54 -14 Systemy sygnalizacji

pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (31.03.2006r). 3. PN-EN
60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze 4. VdS CEA 4001pl: 2008-11(03) Instalacje tryskaczowe. Projektowanie i

instalowanie. 5. PN-EN 12845 State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie,

literatura instalowanie i konserwacja 6. NFPA13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 7. VdS 2380:2002-06 (01)
uzupet. Urzadzenia gasnicze na gazy obojetne nie skroplone. Projektowanie i instalowanie 8. VdS 2381:2002-06 (02) Urzadzenia

gasnicze na chlorowcopochodne weglowodoréw. Projektowanie i instalowanie 9. VdS 2496:1996-12 Sterowanie

urzadzeniami gasniczymi 10. PN-M-51250/01:1993 State urzadzenia gasnicze. Urzadzenia na dwutlenek wegla. Zasady
projektowania i instalowania 11. Szymanski T., Wasiluk W., Systemy wentylacji przemystowej, wyd. Politechnika Gdanska,

Gdansk, 2000 12. Szymanski T., Wasiluk W., Wentylacja uzytkowa. Poradnik., IPPU MASTA, Gdansk 1999




tresci godziny
Zasady BHP i regulamin laboratorium Technicznych Systeméw Zabezpieczen. Podziat na grupy.
Analiza poréwnawcza detekcji pozaréw przez wybrane czujki pozarowe.
Badanie mikroprocesorowego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 - cz.1.
Badanie rownomiernosci zraszania tryskaczy i zraszaczy.
Badanie przelotowosci tryskaczy i zraszaczy.
Badanie mikroprocesorowego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 - cz.2.
Wyznaczanie czasu retencji gazu gasniczego.
Badanie uktadéw sterowania statymi urzadzeniami gasniczymi.
Badanie rozdziatu strumienia wody wyptywajgcego z tryskacza oraz badanie zawordw kontrolno-alarmowych.
Badanie uktadéw sterowania klapami dymowymi.
Badanie statych urzadzen gasniczych na CO2 oraz urzadzen inertyzujgcych OxyReduct.
Badanie natezenia dZzwieku i zrozumiatosci mowy DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego
Badanie uktadéw blokad automatycznych

Zajecia rezerwowe
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Zaliczenie przedmiotu

efekty przedmiotowe

Ip | kkod pkod efekt przedmiotowy weryfikacja

Zna i rozumie zastosowanie technicznych systeméw zabezpieczeh w
1 6WO03 6W03-TecSysZbl | obiektach. Zna podstawowe elementy budujgce urzadzenia Egzamin
przeciwpozarowe.

Potrafi analizowad dziatanie urzadzen przeciwpozarowych w warunkach

2 | 6U02 | 6U02-TecSysZbl ; iy . ) ;
symulujgcych rdzne rodzaje przebiegu pozaru.

Sprawdzian
Dokonuje pomiaréw i obliczen mozliwosci dziatania urzadzen

3 | 6U02 | 6U02-TecSysZb2 . . . X
przeciwpozarowych w celu ugaszenia pozaru.

Sprawdzian

Jest gotéw do dokonania pomiaréw i obliczen wielkosci fizycznych istotnych
4 |6K01 | 6K01-TecSysZbl | ze wzgledu na dziatanie danego urzgdzania przeciwpozarowego w celu Sprawozdania
okreslenia skutecznosci jego dziatania.

efekty kierunkowe

Ip | kkod efekt kierunkowy

Zna i rozumie zagadnienia z zakresu organizacji oraz budowy i dziatania systemdw bezpieczenstwa obiektéw,

1 |6Wo3 obszaréw i infrastruktury technicznej

Potrafi stosowac podstawowe metody symulacyjne i analityczne, techniki i narzedzia stuzace rozwigzywaniu

2 |6U02 zadanh inzynierskich w zakresie kierunku studiéw

Jest gotéw do opisu i interpretacji wynikéw prac wiasnych, formutowania wnioskéw i opinii na temat zagadnien z

3 |6KO1 zakresu kierunku studiéw, w tym ich wptywu na Srodowisko spoteczne

LEGENDA

kkod | kod efektu kierunkowego

pkod | kod efektu przedmiotowego







